
Уточнение характеристик:
Текст запроса
1. По поз. 8 – Кран трехходовой – какая резьба присоединения? (М20х1,5 – М20х1,5; М20х1,5 – G1/2; G1/2 – G1/2)
2. Какая резьба присоединения у Манометров МП100М – поз. 8
3. В запросе указаны только одиночные термопреобразователи и нет комплектов, на сколько мне известно, для узла учета тепла нужен как миниму 1 (один) комплект.






Здравствуйте Участник! 
Ответ:
1. Резьба присоединения М20х1,5 – М20х1,5. 
2. Так как в позиции №1 резьба  М20х1,5, манометр нужен с такой же резьбой
3. Это узел холодного водоснабжения, с одной подающей трубой
